
Auszug aus der Trinkwasseranalyse von der  Behälteranlage Reuterstraße vom 11.08.2021 und

vom Wasserwerk Scheidal vom 04.05.2021.

Behälteranlage 

Reuterstraße

Wasserwerk 

Scheidal

Parameter Einheit Grenzwert gemessener Wert gemessener Wert

pH-Wert     - 6,5 - 9,5 7,82 7,99

Calcium mg/l     - 51,1 33,1

Eisen mg/l 0,2 <0,01 <0,01

Magnesium mg/l   - 11 5,23

Aluminium mg/l 0,2 <0,01 <0,01

Natrium mg/l 200 18,2 11,0

Sulfat mg/l 250 57 32,9

Chlorid mg/l 250 28,9 14,0

Nitrat mg/l 50 16,5 26,4

Gesamthärte ° dH   - 9,69 5,84

Härtestufe    -   - mittel weich


